Comune di Matera
Regione Basilcale

ntorvent indicat nelramibto ol “Tavol stizonalo”de C.15. Matera in daa 16 gt 2016

Vilaongo - va Stuzo (st Bus) via San Pardo

ROCEDMENTO:

CAVO 2x6 mm*

PROGETTAZONE

CAVO 2x6 mm*

INVITALIA
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PROGETTO ESECUTIVO

Progetto Impianti

|Area stazione bus via D.L. Sturzo

|Schema efetrco uniflare impianto fotovoltaico
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Schema elettrico unifilare

Composizione

Potenza nominale
1,8 KW 1inverter 1 stringhe 6 moduli

Data

Inverter: 1
ABB

UNO-DM—2.0—TL—PLUS
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CAVO 2x6 mm*
FS17

Quadro Fotovoltaica

2x20A — 4,5kA

Legenda simboli
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Contatore

Interruttore magnetotermico

Interruttore magnetotermico differenziale

Scaricatore

Cavo unipolare

Covo unipolare con neutro

Covo unipolare con protezione

Cavo unipolare con neutro e protezione
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Messa a terra

C4 — H1Z272-K - 6 mm*

CAVO 2x6 mm*
FS17

3PD

16A PV
10

LSt
530 Vdc
40kA
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CAMPO FOTOVOLTAICO CON N.1 STRINGA DA 6 MODULI DA 300 Wp




